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ETELTED 
(1-0Yy 

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes, con el objetivo de solicitarles la sustitución de la 

comunicación DTIC-INT-046-2018. 

LIA 

En esta comunicación estamos solicitando el traslado de la planta eléctrica de 75 Kva/60 Kw que se encuentra 

en el edificio ENEVIAL (antiguo FONDET), la cual estará destinada a dar servicio en la institución y de manera 

especial a la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Tecnología de la Información. Los detalles para el traslado e 
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instalación de esta planta se encuentran en el cuadro anexo. 
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Contando con su acostumbrada colaboración. 

Atentamente, 

IS oros MOT 

Leandro Alexander e Joa 

Director Tecnología de la Información y Co 
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ÍA Sha 

Pepillo Salcedo, Frente al Estadio Quisqueya, Tel. 809-338-6134, Fax. 809-412-2983, WebSite: www.Intrant.gob.do



Traslado 
de 

planta 
eléctrica 

E
n
e
v
i
a
l
-
I
N
T
R
A
N
T
 

No. 
P
A
R
T
I
D
A
S
 

Trabajos 
en 

Cuarto 
de 

Datos 
3 

[Reubicación 
de 

UPS 
de 5 

kilos 
UNID 

1.00 
0.00 

0.00 
4 

 |Bypass 
de 

60 
amperes 

CAJA 
1.00 

0.00 
0.00 

Canalización 
e 

instalación 
de 

tomas 
corrientes 

de 
U
P
S
 

9 
en 

área 
de 

cuarto 
de 

data 
para 

ups 
de 

10 
kilos 

PA 
12.00 

0.00 
0.00 

6 
[Alambre 

N. 
12 

rojo 
PIES 

1,000.00 
0.00 

0.00 
7 

[Alambre 
N. 

12 
verde 

PIES 
1,000.00 

0.00 
0.00 

8 
 |Alambre 

N. 
12 

blanco 
PIES 

1,000.00 
0.00 

0.00 
9 

 |Breaker 
de 

204 
U
N
I
D
 

10.00 
0.00 

0.00 

M
o
v
i
m
i
e
n
t
o
 

e 
Instalación 

Planta 
Electrica 

I
N
T
R
A
N
T
 

Suministro 
e 

instalación 
de 

swish 
de 

transferencia 

automatico 
de 

300 
amp, 

trifasico 
120/208, 

armario 
10 

[metalico 
nema 

3R 
con 

dos 
contactores 

magneticos, 
PU 

2.00 
0.00 

0.00 
enclavamiento 

m
e
c
a
n
i
c
o
 

y 
main 

breaker 
de 

proteccion 
Suministro 

e 
instalación 

de 
enclosed 

breaker 

11 
|industrial, 

en 
armario 

NM1, 
300 

amps, 
120/208 

V. 
PU 

2.00 
0.00 

0.00 

Alimentador 
* 

1. 
Desde 

planta 
de 

emergencia 
principal 

hasta 
enclosed 

breaker 
de 

300 
amp 

en 
12 

[caseta 
existente 

con 
2 
alambre 

+ 
1/0 

por 
fase, 

1 
PL 

2.00 
0.00 

0.00 
alambre 

H 
1/0 

como 
neutro 

y 
1 
alambre 

+6 
para 

la 
tierra 

en 
una 

tuberia 
LT/EMT. 

Alimentador 
+ 

2. 
Desde 

enclosed 
breaker 

de 
300 

amp 
en 

caseta 
existente 

hasta 
ITA 

4 
1 

con 
2 

13 
[alambre 

* 
1/0 

por 
fase, 

1 
alambre 

4 
1/0 

c
o
m
o
 

neutro 
PL 

2.00 
0.00 

0.00 
y 

1 
alambre 

46 
para 

la 
tierra 

en 
una 

tuberia 

P
V
C
/
E
M
T
.
 



14 

Alimentador+* 
3. 

Desde 
p
u
n
t
o
 de conexión 

CDE 
en 

caseta 
existente 

hasta 
¡TA 

21 
con 

2 
alambre 

1/0 

por 
fase, 

1 
a
l
a
m
b
r
e
 1/0 

como 
neutro 

y 
1 
alambre 

0
 

para 
la 

tierra 
en 

una 
tuberia 

P
V
C
/
E
M
T
.
 

PL 
2.00 

0.00 
0:00 

15 

[Alimentador 
H 

4. 
Desde 

I
T
A
 

1 
hasta 

ITA 
4% 

2 
con 

2 
a
l
a
m
b
r
e
 + 

1/0 
por 

fase, 
1 
a
l
a
m
b
r
e
 4 

1/0 
como 

neutro 
y 

1 
a
l
a
m
b
r
e
 +6 

para 
la tierra 

en 
una 

tuberia 
P
V
C
/
E
M
T
.
 

PL 
2.00 

0.00 
0.00 

16 

Alimentador 
5
.
 

D
e
s
d
e
 
enclosed 

breaker 
de 

300 

amp 
en 

caseta 
propuesta 

hasta 
ITA 

4 
2.con 2 

a
l
a
m
b
r
e
 4 

1/0 
por 

fase, 
1 
alambre 

4 
1/0 

como 
neutro 

y 1 
alambre 

46 
para 

la 
tierra 

en 
unía 

tuberia 
P
V
C
/
E
M
T
.
 

PL 
2.00 

0.00 
0.00 

17 

Alimentador 
*f 

8. 
Desde 

I
T
A
 + 

2 en 
caseta 

propuesta 
hasta 

punto 
de 

conexión 
de 

a
l
i
m
e
n
t
a
c
i
o
n
 de 

paneles 
de 

distribución 
con:2 

a
l
a
m
b
r
e
 

+ 
1/0 

por 
fase, 

1 

alambre 
$ 

2 
como 

neutro 
y 

1 
alambre 

6
 

para 
la 

tierra 
en 

una 
tuberia 

PVC/EMT. 

PL 
2.00 

0.00 
0.00 

13 
Intalacion 

Y 
puesta 

en 
marcha 

de p
l
a
n
t
a
 

de 
e
m
e
r
g
e
n
c
i
a
 
C
U
M
M
I
N
S
 

Kva 
2.00 

0.00 
0.00 

19 
tanque 

de 
combustible, 

tuberia 
de 

suministro, 

distribucion 
e instalación 

PA 
2:00 

0:00 
0.00 

20 
Desconexión 

y 
Transporte 

de 
planta 

desde 
ubicación 

actual 
hasta 

nueva 
ubicación 

PA 
2.00 

0.00. 
0.00 

22 
Bateria 

para 
la 

planta 
y 
mantenimiento 

de 
la 

misma 

23 

Encofrado, 
vaciado 

de 
losa 

de 
concreto 

en 

piso,aplicación 
de 

pintura 
epoxi, 

zanjas 
b
o
t
e
s
 y 

t
r
a
b
a
j
o
s
 

de 
albañileria 

PA 
2.00 

0.00 
0.00 


